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VERIFICA ISTANZA VALUTAZIONE PRELIMINARE 

 

SEDUTA COMITATO VIA DEL 07/06/2022 
 

PROGETTO ADEGUAMENTO TECNICO DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO EOLICO 

SITO IN ORTA NOVA LOCALITA' MASSERIA TORO (Aumento della 

potenza dell’aerogeneratore da 0.95 MW a 2 MW). 

PROPONENTE BAIARDI S.r.l. 

Codice pratica 2022/00224/COM 

 

IL COMITATO 

 

CONSIDERATO 

 

che il presente parere tecnico-ambientale è stato redatto in forma consultiva in favore della 

Provincia di Foggia, esclusivamente sugli aspetti della compatibilità ambientale del progetto 

presentato ed ai sensi della parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di altra normativa di settore 

pertinente 

 

VISTO  

 

l’art. 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  

l’art. 22 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

Le Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione ad 

energia fotovoltaica (Arpa Puglia)  

La DGR Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 

La DGR Puglia 2 aprile2014, n. 581 

La DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 giugno 2014, n. 162 

 

VISTA la documentazione complessiva agli atti pervenuta con i seguenti protocolli: 
 PROTOCOLLO 2021/0000059766 DEL 29/11/2021 11:23  

 

PREMESSO 

 

Che il progetto prevede il potenziamento di una torre eolica già autorizzato con D.D. n.96 del 

21.09.2017 e A.D. n. 143 del 26.08.2019 emanati dalla Regione Puglia.  

Che con Determina, PROTOCOLLO 2017/0000007776 DEL 10/02/2017, il resp.del sett. Ambiente della 

provincia di Foggia, esprimeva la NON assoggettabilità a V.I.A. per la "realizzazione di un 

impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento costituito da un unico 

aerogeneratore di potenza pari a 950 kW e relative opere di connessione da ubicare nel 

Comune di Orta Nova in provincia di Foggia, in località Masseria Toro", aventi le caratteristiche: 

 

 l’istallazione di n. 1 aerogeneratore LTW90; 

o numero pale: 3; 

https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/backoffice_to_frontoffice/visualizza_istanza/SOLO1_PROVFOGGIA/SOLO1_PROVFOGGIA/2021-00100-ver
https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/backoffice_to_frontoffice/visualizza_istanza/SOLO1_PROVFOGGIA/SOLO1_PROVFOGGIA/2016-00028-ver
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o altezza mozzo: 80 m; 

o diametro del rotore: 90 m; 

o altezza totale: 125 m; 

o potenza massima: 0,95 MW; 

o  coordinate WGS84 UTM33: 553841- 4570560 

 

 La realizzazione delle opere di fondazione per l’aerogeneratore; 

 La realizzazione di n.1 piazzola di montaggio; 

 La realizzazione di nuova viabilità per raggiungere la posizione degli aerogeneratori a 

partire 

dalla viabilità esistente; 

 La realizzazione di un cavidotto MT interrato lungo la viabilità di cantiere o esistente per 

una 

lunghezza complessiva di circa 2260m di cui una parte effettuata a mezzo TOC (per 

attraversare Regio Tratturello non reintegrato n. 37 Foggia-Ordona-Lavello, e lambisce per 

circa 130 m sul limite della fascia di rispetto di dell’ acqua pubblica detta Canale di Santo 

Spirito); 

 Cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta costituita da un prefabbricato 

rispettivamente delle dimensioni interne 5,55 m x 2,30 m x 2,60 m (Locale Enel) e 0,90 m x 

2,30 m x 2,50 m; 

 Cabina prefabbricata (Lato Utenza) delle dimensioni 5,20 m x 2,30 m x 2,60 m; 

 Costruzione di una linea in cavo interrata di circa 11 metri per il collegamento della cabina 

di consegna con il sostegno di derivazione della linea MT esistente; 

 Realizzazione di un nuovo sostegno di linea MT predisposto per la derivazione.   
 

Con la D.D. n.96 del 21.09.2017 è stato autorizzato un impianto della potenza complessiva di 

0,95MW costituito da 1 aerogeneratore modello LTW90 con diametro rotore di 90 ed altezza al 

mozzo di 80 m da installare nel Comune di Orta Nova (FG) alla località Masseria Toro e le relative 

opere di connessione.   

Detta autorizzazione è stata rilasciata alla società Baiardi Antonio.   

Con l’Atto Dirigenziale n.143 del 26.08.2019 è stata volturata l’Autorizzazione unica a nome della 

società Baiardi S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano alla Via Stazione, 54. In data 06.02.2018 la 

Regione Puglia con D.D. n.16 ha rilasciato la proroga di inizio dei lavori al 04.03.2020, 

inizialmente fissato al 04.03.2018.  

In data 02.03.2020 è stato comunicato l’inizio dei lavori del cantiere per l’impianto in oggetto. 

 

INQUADRAMENTO 

 

Dalla documentazione agli atti si ricava quanto segue. 

Il progetto di impianto eolico autorizzato consta di un singolo aerogeneratore ubicato alla località 

Masseria Toro, nel Comune di Orta Nova. Il sito si trova a sud-ovest rispetto al centro urbano di 

Orta Nova, da cui dista circa 6.5 km. 
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Figura 1 - estratto dalla documentazione in atti 

Più precisamente, progetto interessa le seguenti proprietà catastali: 

 

 Foglio 60 particelle ex 279 (384, 385), ex 280 (386, 387), 285, ex 284 (390, 391) e 313, 

aerogeneratore e strada di servizio;  

 Foglio 54 particelle 79, 38 e 163, cabina di consegna cavidotto esterno; 

 Foglio 60 particelle 279, 280,285, 284, 313,131 e Foglio 54 particelle 65, 66, 85, 83, 84 e 79, 

cavidotto interno. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una piazzola temporanea di 900 mq necessaria al 

montaggio e all’assemblaggio della turbina, oltre che una strada di accesso alla posizione avente 

uno sviluppo di circa 85 m. 

 

VARIANTE PROGETTUALE PROPOSTA 

 

le modifiche riguardano: 

 L’aumento della potenza dell’aerogeneratore da 0.95 MW a 2 MW; 

 Il cambio del modello di aerogeneratore a parità di dimensioni: si propone di passare da una 

turbina LTW90 con diametro rotore di 90 m ed altezza al mozzo di 80 m, ad una Vestas V90 

da 3MW (depotenziata a 2 MW) con le stesse dimensioni del modello precedente; 

 L’ottimizzazione del posizionamento dell’aerogeneratore; 

 L’ottimizzazione della viabilità di accesso al sito. 

le modifiche proposte non comportano l’interessamento di nuovi vincoli rispetto alla configurazione 

d’impianto autorizzata. 

VISTI 

 

Le Attestazioni di Competenza e di Veridicità delle informazioni fornite a firma del progettista Ing. 

Domenico Antonio Nuzzolo. 

 

CONSIDERAZIONI 

 

La variante progettuale prevede sostanzialmente il cambio del modello della turbina eolica 

autorizzata, LTW90, con il modello Vestas V90, aumento della potenza da 0,95 MW a 2MW fermo 

restando l’altezza fuori tutto e del mozzo ed infine, lo spostamento dell’area di installazione nella 

particella catastale adiacente a quella autorizzata.  

I modelli di turbina eolica in esame presentano altre caratteristiche diverse, ad esempio le 

dimensioni delle navicelle che, considerando l’area oggetto di intervento, possono essere ritenute 
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trascurabili ai fini di nuove alterazioni ambientali, paesaggistici e di sicurezza rispetto a quanto già 

autorizzato. 

Stesso dicasi per lo spostamento di circa 102mt della pala eolica che, andando ad interessare la 

particella limitrofa, non interessa nuovi vincoli. 

Per quanto sopra, il comitato, considerando l’area di intervento e le caratteristiche delle varianti al 

progetto già autorizzato, ritiene di non assoggettare né alla procedura di V.I.A. e né a procedura 

di verifica la variante progettuale in esame. 


